
 
 
 
 

DOC. N°:. DT7100-62 

      Gyártó:  DATCON Ipari Elektronikai Kft. 
        1148 Budapest, Fogarasi út 5. 27. ép. 
        Tel.: 460-1000, Fax.: 460-1001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DT7100, DT7100 H 

Gyújtószikramentes nyomásmérő / távadók 
 

Felhasználói leírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. kiadás 
2021.10.25. 

 

   



2 



3 

 
 
 
 
 
 

Tartalomjegyzék 
 
 
 
 

1. Rendeltetés.................................................................................................................4 
..................................................................................................................................... 4 

2. Üzembehelyezés előtti fontos tudnivalók.................................................................... 4 
..................................................................................................................................... 4 

3. Működési elv............................................................................................................... 5 
..................................................................................................................................... 5 

4. Mechanikai kivitel, és felszerelés................................................................................ 5 
..................................................................................................................................... 5 

4.1. Mechanikai kivitel.............................................................................................................5 
4.2. Felszerelés ......................................................................................................................7 

..................................................................................................................................... 7 
5. A készülék bekötése................................................................................................... 7 

..................................................................................................................................... 7 
6. Üzembehelyezés ........................................................................................................ 9 

..................................................................................................................................... 9 
7. Karbantartás, javítás................................................................................................... 9 

..................................................................................................................................... 9 
8. Műszaki adatok......................................................................................................... 10 

................................................................................................................................... 10 
9. Függelék ................................................................................................................... 12 

9.1. ATEX Tanúsítvány.........................................................................................................12 
— Minőségi bizonyítvány 



4 

 

1. Rendeltetés 
. 

A DT7100-as gyújtószikramentes nyomásmérő / távadók alkalmasak robbanásveszélyes 
tereken belüli használatra. A távadó kétvezetékes rendszerű, azaz a bemeneti nyomással 
arányos 4–20 mA-es jelet a külső tápellátás áramkörében hozza létre, valamint a mért érték a 3 
és ½ számjegyes LCD kijelzőről leolvasható. A mérendő közeg lehet gáz vagy folyadék. 
Lehetőség van abszolút és relatív nyomásmérésre is. 
 
 
 
2. Üzembehelyezés előtti fontos tudnivalók 
. 

 
Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a helytelen üzemeltetésből adódó hibákért a 
gyártó felelőséget nem vállal! 
 
A felhasználói leírásban, és az adattáblán feltüntetett maximális értéknél nagyobb nyomás még 
dinamikusan sem adható a távadóra, mert az érzékelő sérülhet! 
 
A felhasználói leírásban, és az adattáblán feltüntetett maximális értéknél magasabb 
hőmérsékletű közeggel az érzékelő még rövid ideig sem érintkezhet, mert meghibásodhat, és 
robbanásveszély léphet fel! 
 
A felhasználói leírásban, és az adattáblán feltüntetett minimális értéknél alacsonyabb 
hőmérsékletű közeggel az érzékelő nem érintkezhet, mert meghibásodhat! 
 
A nyomásérzékelő szilárd halmazállapotú közeggel nem érintkezhet, ezért a mérendő anyagok 
dermedését, fagyását el kell kerülni, különben a távadó károsodhat. 
 
A távadót óvni kell az erős ütésektől, mert az a szenzor sérüléséhez, és meghibásodáshoz 
vezethet! 
 
A vegyi anyagokkal telített gőzök P0 nyíláson keresztüli bejutása károsíthatja a távadót! 
 
Az elektromos csatlakozó bontása-összeszerelése után mindig vigyázni kell a tömítetlenség 
elkerülésére, mert a tömítetlenség beázáshoz és meghibásodáshoz vezethet! 
 
A készülék csak a feltüntetett biztonsági adatoknak megfelelő részben gyújtószikramentes 
leválasztó tápegységgel üzemeltethető! 
 
A technológia közeg szivárgása súlyos sérüléseket okozhat! Mielőtt a rendszer nyomás alá 
kerül, a technológiai csatlakozót csavarjuk be, húzzuk meg, és ellenőrizzük a tömítettséget! 
 
A csatlakoztatás utáni meghúzás mindig 32-es villáskulccsal történjék! Csőfogóval és egyéb 
más eszközzel történő meghúzás károsíthatja a távadót! 
 
Elektrosztatikus feltöltődés veszély. 
Csak nedves, semleges tisztítószeres törlőkendővel tisztítható! 
 
Mivel a tokozat alumínium-tartalma a határértéket túllépi, a készülékeket védeni kell ütési illetve 
súrlódási hatások ellen. 
 
A mért közeg csak a tömítések anyagával vegyileg összeférhető lehet.* 
 
A készüléket csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember helyezheti üzembe! 
 
A telepítéskor és a működtetéskor figyelembe kell venni az ATEX tanúsítványban leírtakat is. 
 
 
 
 
 
 
 
* Szükség esetén a vegyszerállósági adatokért forduljon a gyártóhoz. 
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3. Működési elv 
. 

Az árammal megtáplált nyomásérzékelő a nyomással arányos feszültséget ad, ezt egy 
nagyimpedanciájú szimmetrikus erősítő felerősíti, a felerősített jel a feszültség — áram 
átalakítóba kerül. Itt történik a "nulla" nyomásra a 4 mA-es kimeneti áram beállítása, valamint a 
végkitérésnek megfelelő nyomás hatására a 20 mA-es kimeneti áram beállítása. A készülék 
működtetéséhez 12–28 VDC feszültség szükséges, melynek áramkörében (2 vezetékes) hozza 
létre a 4–20 mA-es áramot a mért nyomásnak megfelelően. 
DT7100 digitális rész a nyomás-egyenáram átalakító feszültség kimenetéről egy analóg-digitális 
átalakítót vezérel, mely a mérendő nyomással arányos feszültséget az LCD kijelzőn megjeleníti 
a nyomás mért értékeként, előjel és mérőszám helyesen. 
 
 
 
4. Mechanikai kivitel, és felszerelés 
. 

4.1. Mechanikai kivitel 
 

A DT7100-as nyomástávadók alumínium öntvény dobozba kerülnek beépítésre, melynek az 
alján van a nyomás csatlakozás. A hőmérsékleti tartományok szerint kétféle kivitelűek lehetnek: 
— normál hőmérsékletű DT7100 (1. ábra), 
— magas hőmérsékletű DT7100 H (2. ábra). 
 
Az egyes típusokhoz tartozó működési hőmérséklettartományokat lásd a 8. fejezetben a 
Műszaki adatoknál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra. DT7100 normál hőmérsékletű 
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2. ábra. DT7100 H magas hőmérsékletű 
 
A technológiai csatlakozás kialakítása háromféle lehet G ½”A; M20x1,5 valamint G ¾”A 
homlokmembrános. 
G ½”A és a M20x1,5 kialakítású csatlakoztatás esetén a tömítés alkalmazása a 3. ábrán látható 
módon történjen. A megfelelő vegyszerálló és hőálló tömítést a felhasználónak kell biztosítania. 
G ¾”A (≤25 bar) homlokmembrános kialakítású csatlakoztatás esetén a tömítést a menet feletti 
sík „O” gyűrűje biztosítja (4. ábra), melynek anyagát a mérendő közeghez választottuk 
(tartozék). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra. M20x1,5 vagy G ½”A kialakítású távadó felszerelése 
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4. ábra. G ¾”A kialakítású távadó felszerelése 
 
4.2. Felszerelés 
. 

A távadó a megrendeléstől függő mérőfej-csatlakozással kerül szállításra, és az ehhez a 
technológián kialakított menetes csatlakozásba csavarható. A becsavarás utáni meghúzás 
mindig 32-es villáskulccsal történjék! Csőfogóval, és egyéb más eszközzel történő meghúzás a 
készüléket károsíthatja! 
A mérő-távadó szerelési helyzetét a kijelző könnyű leolvashatósága határozza meg, célszerű a 
nyomáscsatlakozással lefelé beszerelni. A szerelési helyzet kiválasztásánál ügyeljünk arra is, 
hogy az elektromos csatlakozáshoz ne jusson nedvesség, mivel helytelen összeszerelésből 
adódó tömítetlenség esetén a távadó károsodhat. A vegyi anyagokkal telített gőzök a P0 
nyíláson keresztüli bejutása (1. ábra) károsíthatja a távadót! (Abszolút nyomásmérésnél nincs 
P0 nyílás) 
 
5. A készülék bekötése 
. 

A készülék Zóna 0 és Zóna 1 határán, vagy ennél enyhébb besorolású helyekre telepíthető. A 
mért oldal lehet a „0”-ás zóna. A készülék csak a feltüntetett biztonsági adatoknak megfelelő 
részben gyújtószikramentes leválasztó tápegységgel üzemeltethető, mint például a DATCON 
DT1300 I4 xx, 18. A gyújtószikramentességre vonatkozó határadatok megtalálhatók a 8. 
fejezetben a Műszaki adatoknál. 
A készülék elektromos bekötéséhez tartozik egy Hirschmann GDM 2009 típusú csatlakozó. A 
csatlakozó bekötése feszültségmentes állapotban, a csavar kicsavarása, és vékony 
csavarhúzóval való kipattintása után lehetséges (a kötési pontok a 5. ábrán láthatók). A 
készülék fordított bekötés ellen védve van (max. 28 V-ig). A csatlakozó visszahelyezésénél 
ügyelni kell a tömítések helyes visszarakására, és a csatlakozó rögzítőcsavarjának 
meghúzására, ellenkező esetben a készülék beázhat és károsodhat. 
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5. ábra. A készülék bekötése 
 
Az 1. pont:  negatív (I-) 

2. pont:  pozitív (I+) 
3. pont  nincs bekötve. A fennmaradó (negyedik) kötési pont a földpont. 

 
 
Amennyiben a felhasználó módosítani kívánja a beállított értékeket, az előlap négy csavarjának 
kicsavarása után a beállító potenciométerek hozzáférhetők. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ábra. A távadó beállítási pontjai 
 
Az állítási sorrend a következő (lásd 6. ábra): 
— a P32 potenciométerrel nullázuk a távadót (4 mA), majd a végértéket állíthatjuk a P31-es jelű 

potenciométerrel (20 mA). 
— a P62 potenciométerrel nullázzuk a kijelzőt, majd a végértéket állíthatjuk a P63-es jelű 

potenciométerrel. 
A beállítás a folyamat többszöri megismétlésével történjen. 
A beállítás megtörténte után a fedelet zárjuk vissza, különös figyelemmel a tömítettség 
megtartására. 
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6. Üzembehelyezés 
. 

Felszerelés és elektromos bekötés után (tömítések ellenőrzése) üzemképes a távadó. 
A műszaki adatokban megadottnál nagyobb tápfeszültség károsíthatja a távadót! 
A hőegyensúly beállta után (5–10 perc) a távadó a műszaki adatokban leírtaknak megfelel. 
 
 
 
7. Karbantartás, javítás 
. 

A felhasználói leírás szerint üzemeltetett nyomástávadó a felületi tisztításon kívül más 
karbantartást nem igényel. 
A tisztítást híg mosószeres vízzel végezzük, a P0 nyílást a tisztítás idejére takarjuk le 
(a tisztítási művelet végeztével a P0 takarását szüntessük meg). 
A távadót óvni kell az erős ütésektől. 
A távadók a helyszínen általában nem javíthatók, hiba esetén forduljon a gyártóhoz. 
A nyomástávadóra 1 év garanciát vállal a gyártó. 
A felhasználói leírásban leírt használattól való eltérés okozta hibák, a garancia megszűnését 
vonják maguk után. 
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8. Műszaki adatok 
. 

Méréshatárok:    0 – 100 mbar 
     0 – 160 mbar 
     0 – 250 mbar 
     0 – 400 mbar 
     0 – 600 mbar 
     0 – 1,00 bar 
     0 – 1,60 bar 
     0 – 2,50 bar 
     0 – 4,00 bar 
     0 – 6,00 bar 
     0 – 10,0 bar 
     0 – 16,0 bar 
     0 – 25,0 bar-ig ajánlottan, 
(de a tartományon belüli tetszőleges értékek is lehetnek a pontossági érték romlásával). 
 
Túlterhelhetőség: a méréshatár 150%-ig terjedő nyomással, lásd a Minőségi bizonyítványban, 
és az adattáblán. 
 
A távadó kimenete:   4–20 mA-ig, kétvezetékes rendszerben 
 
A kétvezetékes távadók maximális soros ellenállása: 

Rmax =(Ut-12) / 0,02 [Ohm] 
 
Pontosság az áramkimeneten: 
 
— névleges érték: ±0,25% végértékre vonatkoztatva 
 (eltérő esetekben lásd az adattáblán) 
— linearitás:    0,5% 
— hiszterézis, ismételhetőség együtt: névlegesen 0,5% végértékre vonatkoztatva 
— hőfüggés:    ±0,5% / 10 °C (0–60 °C között) 
— tápfeszültség függés:  0,1% / 10 V 
 
Kijelző:    3 és ½ számjegyes LCD kijelző. 
 
Pontosság a kijelzett értéknél: Mint az áramkimeneten ± 1 digit 
 
Tápfeszültség:    12–28 VDC 
 
Védettség:    IP 65, az MSZ EN 60529 szerint 
 
Mechanikai adatok: 
— tömeg:    DT7100 ~0,55 kg 
     DT7100 H ~0,60 kg 
 
Érintésvédelem: 
     A burkolat földelhető kivitelű. 
— átütési szilárdság:   500 V 
— villamos csatlakozás: IP 65 

Hirschmann GDM 2009 típusú csatlakozó (IEC 60529) 
 
Zavarvédelem: A készülék zavarvédelmi és zavar kibocsátási 

szempontból megfelel az MSZ EN IEC 61326-1:2021 
szabvány vonatkozó előírásainak. 
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A mérendő közeggel érintkező anyagok: 
     KO36 acél 
— tömítés: Teflon (PTFE) vagy Buna EP (EPDM) vagy Viton (FKM) 

vagy Isolast 9503 (FFKM) 
 
Környezeti feltételek: 
 
— működési hőmérséklettartomány: 
 

Típus Tömítés anyaga Környezeti hőmérséklet Közeg hőmérséklet 

PTFE, EPDM -20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C -20 °C ≤ Tp ≤ 70 °C 

FKM -15 °C ≤ Ta ≤ 60 °C -15 °C ≤ Tp ≤ 70 °C DT7100 

FFKM -20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C -20 °C ≤ Tp ≤ 70 °C 

PTFE, EPDM -20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C -20 °C ≤ Tp  ≤ 90 °C 

FKM -15 °C ≤ Ta ≤ 60 °C -15 °C ≤ Tp ≤ 90 °C 
DT7100 H 

(hűtőbordás 
kivitel) FFKM -20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C -20 °C ≤ Tp ≤ 90 °C 

 
— tárolási hőmérséklettartomány: -25 °C – +70 °C 
— rázásállóság:   max. 20 g 
 
Gyújtószikramentes besorolás: 
DT7100, DT7100 H    II 1 G Ex ia IIC T4 Ga     -20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C 
 
Tanúsítvány:    BKI15ATEX0037 X 
     BKI15ATEX0037 X/1 
     BKI15ATEX0037 X/2 
 
Biztonsági adatok:   Ui: 28 V Ii: 100 mA Pi: 0,7 W 
     Ci: 37 nF Li: 506 H 
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9. Függelék 
 

 
9.1. ATEX Tanúsítvány 
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