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 1. Kezelési útmutató 

 1.1. Rendeltetése 

 

A kezelési útmutató tartalmazza mindazokat az 
információkat, amelyek a készülék üzembe helyezéséhez 
és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. 
 

 1.2. Célcsoport 

 

A kezelési útmutató szakképzett felhasználó számára 
készült. Az útmutatóban leírtakat csak szakképzett személy 
végezheti el. 
 

 1.3. Az alkalmazott szimbólumok 

 

Információ, tipp, megjegyzés 
Ez a szimbólum hasznos információkat jelöl. 
 

 

Figyelmeztetés, veszély 
Ez a szimbólum olyan veszélyhelyzetre hívja fel a 
felhasználó figyelmét, amelynek figyelmen kívül hagyása 
sérülést okozhat a kezelőben és/vagy károsodást okozhat a 
készülékben. 
 

 

Ex alkalmazás 
Ez a szimbólum azokat a speciális utasításokat jelzi, 
amelyek az Ex alkalmazásból következnek. 
 

• 
Lista 
Ez a szimbólum olyan felsorolást jelöl, amelynek elemei 
nem egymásból következő sorrendben követik egymást. 
 

→ 
Művelet 
Ez a szimbólum egy egyszeri műveletet jelöl 
 

1 

Sorrend 
Az elől szereplő szám egy eljárás lépéseinek sorrendjét 
jelöli. 
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 2. Biztonsági útmutató 

 2.1. Felhatalmazott személy 

 

A használati útmutatóban leírt tevékenységet csak 
szakképzett és felhatalmazott szakember végezheti. 
Biztonsági és garanciális okokból, a készülék belső — 
takarólemez alatti — részeit érintő beavatkozást csak a 
DATCON szakemberei végezhetnek. 
 

 2.2. Megfelelő használat 

 

A DT9102 B Gyújtószikramentes digitális óra telepes 
táplálású. Az alkalmazási területről részletes információ, a 
„Készülék leírása” fejezetben található. 
 

 2.3. Figyelmeztetés a nem megfelelő használat esetére 

 

Nem megfelelő vagy helytelen használat, alkalmazástól 
függően zavart okozhat a készülékhez kapcsolódó egyéb 
készülékekben, rendszerekben. 
 

 2.4. Általános biztonsági előírások 

 

A DT9102 B egy precíz mérőkészülék, melynek használata 
megköveteli az általános szabályozások és ajánlások 
betartását. A felhasználónak a telepítésnél figyelemmel kell 
lenni a kezelési útmutatóban leírt biztonsági előírásokra, 
valamint az adott ország speciális biztonsági előírásaira és 
baleset megelőzési szabályaira. 
 

 2.5. EU megfelelőség 

 

A DT9102 B megfelel az alábbi szabványok 
követelményinek: 
MSZ EN IEC 60079-0:2018 (ATEX) 
MSZ EN 60079-11:2012 (ATEX) 
MSZ EN IEC 61326-1:2021 (EMC) 
MSZ EN 55011:2016 (EMC) 
MSZ EN 55011:2016/A1:2017 (EMC) 
MSZ EN 55011:2016/A2:2021 (EMC) 
MSZ EN IEC 63000:2019 (RoHS 2) 
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2.6. Az Ex-es alkalmazásra vonatkozó biztonsági 
előírások 

 

Kérjük, legyen különös figyelemmel az Ex területen történő 
üzembe helyezésre és üzemeltetésre vonatkozó biztonsági 
előírásokra. Ezek a biztonsági utasítások részei a kezelési 
útmutatónak és az Ex tanúsítással rendelkező készülékekre 
vonatkozó előírásokból következnek. 
 

 2.7. Környezetvédelmi utasítások 

 

Környezetünk megóvása egyike a legfontosabb 
kötelezettségünknek. 
Kérjük, legyen figyelemmel az alábbi fejezetekben leírtakra:
 

• 3.4. Tárolás és szállítás fejezet 

• 9.2. Ártalmatlanítás fejezet 
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3. A készülék leírása 

 3.1. Szállítási konfiguráció 

A szállítás tárgya Az alábbiak képezik a szállítás tárgyát: 
 

• DT9102 B 

• 1 db DT4V5BAT tápegység 

• 2 db. rögzítő szerelvény 

• tömítő gyűrű 

• dokumentáció: 
jelen kezelési útmutató 
Minőségi bizonyítvány 
 

 A készülék az alábbi főbb részegységekből áll 

Részegységek 

 

  
1. készülék ház 
2. előlap 3 nyomódombbal 
 

 



 
DT9102 B 

8 20220128-V1 

 
 3.2. Működési elv 

Alkalmazási terület A DT9102 B Gyújtószikramentes digitális óra alkalmas 
robbanásveszélyes környezetben (Zóna 1, 2) a pontos idő 
mérésére, megjelenítésére. 
Az idő külső kontaktus jel segítségével szinkronizálható egy 
előre beállított időponthoz, vagy kerekíthető egész percre, 
így akár központilag is szinkronizálhatók az órák. A 
kontaktus bemenetet rövidre zárva a beállítódik az új idő és 
az óra megáll, majd miután a rövidzár megszűnik, az óra 
elindul az új időponttól. 
A DT9102 B tartalmaz két beállítható üzemmódú digitális 
kimenetet, amelyekkel például szinkronizálhat további 
órákat. 
Az óra tápellátásáról cserélhető gyújtószikramentes telep 
gondoskodik. 
A DT9102 B egy IP65 védelemmel ellátott ABS dobozban 
helyezkedik el, amely táblaműszerként táblakivágásba 
szerelhető. 
 

Működési elv 
 
 
 
 
 

 

A készülék tartalmaz egy nagypontosságú 
hőmérsékletkompenzált oszcillátorral ellátott óra áramkört, 
amely a pontos időt szolgáltatja a DT9102 B kontrollerének. 
Az idő 4 digites 25,4 mm karaktermagasságú LCD kijelzőn 
kerül megjelenítésre 24 órás „óra:perc” formátumban. 
 
A készülék működését meghatározó paraméterek a 
beállítást követően, a telepekből álló tápegység eltávolítása 
esetén legalább 15 percig megőrződnek. A beállítás az 
előlapon található három nyomógomb segítségével 
végezhető el. 
A telepekből álló tápegység eltávolítása esetén is 
üzemképes a készülék legalább 15 percen keresztül. 
 

Tápellátás A készülék a működéséhez nem igényel segédenergiát. 
Tápáram igényét a DT4V5BAT elemekből álló tápegységből
fedezi. Egy telep minimum 2 évig biztosítja a készülék 
tápellátását. 
 

 
 

 

Figyelem! A DT9102 B energiaellátását kizárólag a 
DT4V5BAT típusjelű a Datcon Kft. által gyártott tápegység 
biztosíthatja! 
A telep nem tölthető! 
A tápegység cseréjét a robbanásveszélyes térben is el lehet 
végezni. 
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 3.3. Beállítás 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A gyártótól való szállításkor a készülék részét képező 
DT4V5BAT tápegység nincs csatlakoztatva a készülékhez. 
Azt felszerelés után kell csatlakoztatni. 
 
Az első üzembe helyezést követően, be kell állítani a 
pontos időt. Másik megoldás, hogy a szinkronizálás módját 
beállítja beállított időre való szinkronizálásra és ekkor a 
szinkronjel megérkezésekor fog beállni a pontos idő. 

A kijelzőn a pontos idő beállításáig a  felirat látható. 
 
A beállítás egyszerűen és gyorsan elvégezhető az előlapon 
található nyomógombok segítségével. A készülék ezen kívül 
másfajta (szerszámot igénylő vagy műszeres) beállítást 
nem igényel. 
 

 3.4. Tárolás és szállítás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A készülék a 10.1. Műszaki adatok fejezetben, a 
„Környezeti feltételek” címszó alatt megadott körülmények 
között szállítható és tárolható. 
 
A készüléket a szállítás során fellépő átlagos terhelés 
hatásaival szemben csomagolás védi. A hullámkarton 
doboz környezetbarát, újrahasznosítható papírból készült. A 
belső habszivacs védőanyagot, újrahasznosításra 
szakosodott cég útján javasolt ártalmatlanítani. 
 
A DT4V5BAT telep várható élettartamára kedvezően hat a 
száraz, szobahőmérsékletű és rázkódásmentes helyen 
történő tárolás. 
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4. Felszerelés 

 4.1. Általános utasítások 

 

Az előlap leszerelése után ügyeljen arra, hogy a készülék 
belsejébe idegen anyag ne kerüljön. 
Az előlap visszaszerelésénél figyeljen a tömítés helyes 
pozícionálására. Az előlap nem megfelelő rögzítése 
beázáshoz vezethet! 
Ha táblakivágásba szereli a készüléket, használja a 
mellékelt tömítést, a tábla és a műszer előlapja közé, az 
IP65 tömítettség biztosításához. 
 

 

Elektrosztatikus feltöltődés veszély! 
A készülék tisztítása kizárólag antisztatikus vagy nedves, 
oldószermentes törlőkendővel végezhető. 
 

Felszerelési helyzet 
 
 
 
 

 

A digitális óra bármilyen pozícióban felszerelhető. 
Törekedni kell az olyan felszerelési helyzetre és 
kábelelrendezésre, hogy az a csapadék, a por és a 
nedvesség bejutási lehetőségét a lehető legkisebbre 
csökkentese. 
Az optimális leolvashatóság érdekében javasolt a 
készüléket a 4.2. A készülék főbb méretei ábrának 
megfelelő helyzetben felszerelni. 
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 4.2. A készülék főbb méretei 
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 4.3. Felszerelés 

Előkészítés 
 
 
 

 

1. A felszerelés előtt a szerelő lemezen alakítsa ki az alábbi 
ábrán látható ablakkivágást. A kész kivágást sorjátlanítsa. 
 
A művelet speciális megmunkáló eszközök nélkül nem 
hajtható végre, ezért csak fémmunkában jártas, szakképzett 
személy végezheti, aki ismeri a szükséges technológiai 
lépéseket, a hozzá szükséges szerszámokat és azok 
veszélyeit. 
 

Tábla kivágás méretei 
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Felszerelés a rögzítő 
szerelvénnyel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Helyezze fel a mellékelt tömítő gyűrűt a készülék házra a 
hátsó oldal felől és illessze a ház perem részéhez. Ezt az 
ábra (2) számozott lépése mutatja. 
 
3. Bújtassa át a készülék doboz hátulját az ablakkivágáson, 
majd tolja be a dobozt ütközésig. Ellenőrizze a tömítő gyűrű 
tömítettségét a készülék ház és a szerelő lemez között. 
 
4. A mellékelt, két rögzítő szerelvényt helyezze fel a 
készülék házra. Ezt az ábra (4.1) és (4.2) számozott lépése 
mutatja. 
 
Rögzítse a készüléket a menetes rögzítő rúd óramutató 
járással megegyező irányba forgatásával. (4.3)  
 
Vigyázzon, nehogy sérülést okozzanak a rögzítő szerelvény 
hegyes, fém részei. 
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 5. Csatlakoztatás 

 5.1 Csatlakoztatás előkészítése 

 

Mindig tartsa be a következő biztonsági utasításokat: 

• Robbanásveszélyes környezetben történő telepítés 
esetén kötelezően be kell tartani az Ex tanúsítással 
rendelkező készülékekre és azok telepítésére vonatkozó 
hatályos szabványok előírásait! 

• A csatlakoztatást csak szakképzett és felhatalmazott 
szakember végezheti! 

• Győződjön meg róla, hogy a kábelárnyékoláson nem 
folyik potenciálkiegyenlítő áram. Csak egy oldalt földelje le a 
kábelárnyékolást. 

• Mindig használjon megfelelő méretű csavarhúzót a 
csavarokhoz. 

• Ne érintse össze a telep kivezetéseit. 
 

Kábelek kiválasztása 
 
 
 
 
 
 

 

A készülék bekötéséhez két eres, csavart érpárú árnyékolt 
kábelt kell használni. 
A kábel belső vezetőjének átmérője 0,25–1,5 mm, a kábel 
külső átmérője 5–8 mm között lehet. 
Ha nem tömör vezetéket használ, akkor mindenképpen 
használjon érvég-hüvelyt a kábelvégeken. 
 
A kábel kiválasztásánál vegye figyelembe az Ex telepítésre 
vonatkozó szabályokat! 
 

Zavarvédelmi tanácsok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Telepítéskor biztosítani kell, hogy a kábelárnyékoláson ne 
folyjék kiegyenlítő áram.  
 
Ugyanakkor az elektromágneses zavarvédelem 
szempontjából általában a legjobb eredményt az árnyékolás 
mindkét oldalon történő földelése eredményezi. E két 
ellentmondó követelményt kétféle módon lehet kielégíteni: 
vagy kis impedanciás potenciálkiegyenlítő kábelt 
alkalmazunk a kábel két vége között (így nem az 
árnyékoláson, hanem a kiegyenlítő vezetéken folyik az 
áram), vagy az egyik oldali földelést kondenzátorral 
valósítjuk meg (pl. 1 nF, 1500 V kerámia), amely az 
alacsonyfrekvenciás kiegyenlítő áramot nem, de a 
nagyfrekvenciás zavaráramot földeli. A kondenzátor 
értékének megválasztásánál figyelembe kell venni az Ex 
telepítésre vonatkozó szabályokat. 
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 A DT9102 B igen hatékony EMC védelemmel rendelkezik, 

így a mindkét oldalon történő földelésre a gyakorlatban 
általában nincs szükség, ha azonban a közelben egy 
különösen nagy villamos zavarokat kibocsátó készülék 
üzemel (pl. frekvenciaváltós hajtás) szükség lehet a fentiek 
alkalmazására. Fontos szabály még, hogy a mérőjel 
kábeleket, a vezérlő és erősáramú kábelektől elkülönítve 
vezessük. 
 

Kábelek száma 
 
 
 
 
 
 

 

Ajánlott a szinkronizáló kontaktust különálló árnyékolt 
kábelen bevezetni és a digitális kimeneteket másik kábelen. 
A készüléket zavaró elektromágneses hatások csökkentése 
érdekében feltétlenül javasolt az előző oldalakon bemutatott 
huzalozás kiépítése és az árnyékolások ábra szerinti, 
szakszerű bekötése. 
 
Közös kábel csak akkor használható, ha az erek közötti 
szigetelési szilárdság 500 V vagy annál nagyobb! 
 

Kábelek bevezetése 
 
 

 

1. Ellenőrizze a kábelek megfelelőségét a Kábelek 
kiválasztása résznél leírtak szerint. 
2. Készítse elő a kábelt a csatlakoztatáshoz. A szigeteletlen 
vezetékvég hossz 8 mm legyen. 
3. Szerelje le a készülék előlapját a 4.3. fejezet, Előlap 
eltávolítása résznél leírtak szerint. 
4. Lazítsa meg a tömszelencén lévő szorító anyát annyira, 
hogy a kábel könnyedén bevezethető legyen. (Ne tekerje le 
teljesen, mert elveszhet és a tömítőgyűrű is kieshet.) 
5. Vezesse be a kábelt a tömszelencén keresztül a 
készülékházba olyan hosszan, hogy a sorkapocsba kötést 
könnyedén meg tudja oldani. (A felesleges hossz a művelet 
végén visszahúzható.) Ügyeljen rá, hogy a kábel ne sértse 
meg a készüléket. 
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A készülékben található sorkapcsok gyorsan kialakítható, 
csavarkötés nélküli vezetékcsatlakozást tesznek lehetővé. 
Helyes használatukat az alábbi ábra mutatja be. 

 

Csatlakoztatás a 
sorkapocsba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. A szigeteletlen vezetékvéget ütközésig tolja be a 
sorkapocsba. Hajlékony kábelvég esetén a fehér kioldó 
gomb lenyomásával segítheti a csatlakozó kinyílását. 
Sodrott vezetékvég esetén célszerű érvéghüvely 
használata. 
 
2. A vezeték betolásával létrejön az önzáró fémes 
csatlakozás. A vezeték enyhe húzásával ellenőrizze a 
csatlakozás megfelelőségét. 
 
(3. A kábel kiszerelésénél csavarhúzóval nyomja le a fehér 
kioldó gombot és húzza ki a vezetékvéget.) 
 
A vezeték betolásához és az eltávolításhoz nem szükséges 
nagy erőhatás. A kioldó gomb könnyedén lenyomható. Ne 
alkalmazzon a szükségesnél nagyobb erőkifejtést, mert 
azzal a sorkapocs sérülését okozhatja! 
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 5.2. Szinkronizáló bemenet bekötése 

 

A DT9102 B szinkronizáló bemenete egy kontaktus 
bemenet, amely bementre csak olyan eszköz köthető amely 
gyújtószikramentes paraméterei megfelelnek a 
következőknek: Uo < 30 V, Io < 200 mA, Po < 0,75 W. 
A bekötését az alábbi ábra mutatja be. 

Szinkronizáló bemenet 
bekötése 
(lásd még 
alkalmazástechnikai 
ábrán) 
 
 
 
Ügyeljen a helyes 
polaritásra! 

 

  
1. A szigeteletlen vezetékvéget ütközésig tolja be a 
sorkapocsba. Az önzáró csatlakozó automatikusan rögzíti a 
vezetéket. 
2. Ellenőrizze a csatlakozást a vezeték enyhe kifelé irányú 
húzásával. 
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 5.3. Digitális kimenetek csatlakoztatása 

 

A DT9102 B digitális kimenete közvetlenül alkalmas egy 
másik óra szinkronizáló bemenetének vagy egy NAMUR 
bemenetnek a meghajtására. A kimentre csak olyan eszköz 
köthető amely gyújtószikramentes paraméterei megfelelnek 
a következőknek: Uo < 10 V, Io < 200 mA, Po < 0,5 W. 
A bekötését az alábbi ábra mutatja be. 

Digitális kimenet 
bekötése 
(lásd még 
alkalmazástechnikai 
ábrán) 
 
 
Ügyeljen a helyes 
polaritásra! 

 

  
1. A szigeteletlen vezetékvéget ütközésig tolja be a 
sorkapocsba. Az önzáró csatlakozó automatikusan rögzíti a 
vezetéket. 
2. Ellenőrizze a csatlakozást a vezeték enyhe kifelé irányú 
húzásával. 
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 5.4. Tápegység bekötése 

 

 
 
 

 

A DT9102 B energiaellátását a DT4V5BAT típusjelű 
telepekből álló tápegység biztosítja, amely a készülékházon 
belül helyezkedik el, ezért nem igényel külső csatlakoztatást 
és kábelezést. 
A tápegység csatlakoztatása és cseréje elvégezhető a 
robbanásveszélyes területen is. 
A készülék csak erről a típusú tápegységről üzemeltető! 
Ezt mutatja be az alábbi ábra. 

Tápegység bekötése 
 
 
 
 
 
Ügyeljen a helyes 
polaritásra! 

 

  
1. A szigeteletlen vezetékvéget ütközésig tolja be a 
sorkapocsba. Az önzáró csatlakozó automatikusan rögzíti a 
vezetéket. 
2. Ellenőrizze a csatlakozást a vezeték enyhe kifelé-irányú 
meghúzásával. 
 

Csatlakozások 
ellenőrzése 

Ellenőrizze az összes csatlakozást (polaritás, megfelelő 
helyre csatlakozik a kábel, nem érnek össze az erek). 
Hibás bekötés esetén a készülék nem károsodik. 
Előfordulhat, hogy a hibás bekötés miatt bekövetkező 
működésképtelenség csak a tápegység csere áthidalására 
beépített kondenzátor kisülése után (kb. 15 perc) lép fel. 
Ez elkerülhető a helyes polaritású bekötéssel. 
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 5.5. Tápegység cseréje 

 

 
 
 

 

A DT9102 B energiaellátását a DT4V5BAT típusjelű 
telepekből álló tápegység biztosítja, amely a készülékházon 
belül helyezkedik el, ezért nem igényel külső csatlakoztatást 
és kábelezést. 
A tápegység csatlakoztatása és cseréje elvégezhető a 
robbanásveszélyes területen is. 
A készülék csak erről a típusú tápegységről üzemeltető! 
Az alábbi ábra a tápegység cseréjét mutatja: 
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A tápegység cseréje 1. Készülék előlapjának eltávolítása. 

2. Oldja a tápegység elektromos csatlakozási pontjait a 
készülék DT4V5BAT csatlakozójából. 
3. Csavarja ki a DT4V5BAT tápegységet rögzítő 4 csavart. 
4. Emelje ki a régi DT4V5BAT tápegységet és helyezze be 
az újat. 
5. Rögzítse a 4 csavarral a tápegységet. 
6. Csatlakoztassa a DT4V5BAT tápegység negatív (kék) 
vezetékét a DT4V5BAT csatlakozó 5-ös pontjára, majd a 
pozitív (piros) vezetékét a csatlakozó 6-os pontjára (az 
előző ábra szerint). 
7. Ellenőrizze a rögzítést, és a tápegység bekötésének 
helyességét. 
8. Készülék előlapjának visszaszerelése. 
 

Befejező műveletek 1. Ellenőrizze a kábelezés helyességét. 
(Minden vezetéket bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e be, 
stabil-e a csatlakozás, nem érnek-e össze a vezetékvégek 
egymással.) 
2. A kábeleket a tömszelencékhez közel megfogva, 
óvatosan húzza vissza a felesleges kábelhosszat a 
készülék belsejéből. 
3. Szorítsa meg a tömszelence anyát olyan erősen, hogy a 
kábeleket húzással már ne lehessen megmozdítani. 
 

Működés ellenőrzés 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hibátlan csatlakoztatás esetén a kijelzőn számok vagy 
szöveg jelenik meg. 
 
Amennyiben a kijelző nem jelez ki semmit, valószínű, hogy 
a vezetékek fordított polaritással (a két vezeték ér 
felcserélődve) csatlakozik a készülékre vagy nem a 
megadott sorkapocs pontokba van bekötve. Ellenőrizze, 
hogy mindent az 5.4. Tápegység bekötése fejezetnek 
megfelelően végeztek-e el! 
 
Feszültség mérővel a sorkapocs 5-ös és 6-os pontján 
mérve hibátlan bekötés esetén a feszültség 4–4,8 V közötti 
érték (6-os pont a pozitív). 
 

Összeszerelés 4. A 4.3. fejezet Előlap visszaszerelése részben leírtak 
szerint szerelje vissza az előlapot. 
 
Ezzel a felszerelés és csatlakoztatás kész. 
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6. A kijelző és a kezelőszervek 

 6.1. Első bekapcsolás 

 

 

 
A kijelző 

 
A kijelzőt az (1)-es számú nyíl mutatja 
 

 
 
 
 
 

 

Miután megtörtént a készülék felszerelése és 
csatlakoztatása a tápegységhez, a gyári beállítások szerint 
a kijelzőjén sorrendben a következő üzenetek jelennek 
meg: 

Készülék típusa: ,  

Tápellátás:  

Inicializálás:  

Gyári beállítások:  
 

Hibaüzenet esetén 
 
 
 

 

Ha a kijelzőn az áramértéket mutató számok helyett valami 
más jelenik meg (villogó, betűkkel kiírt üzenet), akkor a 
DT9102 B hibaüzenetét látja. 
 
A hiba behatárolása érdekében lapozzon a kezelési 
útmutató végén található függelék, 10.3. Hibaüzenetek 
vagy a 10.4. Kritikus hibák üzenetei fejezetéhez. 
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 6.2. A kijelzőn megjelenő szövegek és jelzések 

 
 
 
 
 
 

 

A DT9102 B kijelzője 7 szegmenses típusú: minden egyes 
számot, betűt és egyéb jelet maximum 7 pálcikából rak ki. A 
számok leolvasása nem okoz problémát, néhány betű 
viszont szokatlanul hat: 

 = A,  = B,  = C,  = D,  = E,  = F,  = G, 

 = H, = I,  = J,  = K,  = L,  = M,  = N, 

 = O,  = P,  = Q,  = R,  = S,  = T,  = U, 

 = V,  = W,  = X,  = Y,  = Z 
 
Magyar ékezetes betűk megjelenítésére nincs mód, ezért 
minden információt angol nyelvű kifejezésekből képzett 
kódszavakkal (mnemonik) ír ki a készülék. 
 
Az egyszerre kijelezhető betűk száma négy, ebből adódóan 
a kiírandó szöveg néhány betűre rövidített formában íródik 
ki. E szövegek felsorolása található az alábbiakban. 
Baloldalon a kijelző kép látható. Jobb oldalon a magyar 
jelentés, zárójelben a teljes angol szó és kötőjellel az 
esetleges magyarázó szöveg. 
 

Bejelentkező szöveg  

 DT - Datcon készülék 

 9100 - Készülék típus 

 batt - Telepes tápellátás 
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Kritikus hibák üzenetei  

 Gyári alapbeállítások (Service: Default Factory Settings) 
 

Jelszó beírás közben  

 Jelszó? (Code) 

 Hibás jelszó (Bad Code) 

 Kezelői belépés történt (User) 

 Mérnöki belépés történt (Supervisor) 
 

Beállítás közben  

 Hibás értékmegadás 

 Gépelje újra. (Re-type) 

 Automatikus kilépés — letelt a 4 perc 

 Kilépés a beállításból (Exit) 

 A másodperc nullázása menüpontba való belépés 

 A kért művelet elkészült (Ready) 

 Beállítások tárolása folyamatban (Save) 

 Mégsem kérem ezt a menüpontot (No) 

 Igen, indítható a menüpont (Yes) 

 Mégsem, a beállítás megváltoztatása nélkül lépett ki a 
menüpontból 
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 6.3. Kezelőszervek 

 A DT9102 B kezelése és beállítása az ábrán (1), (2), (3) 
számmal jelölt nyomógombok segítségével történik. 
 
Nyomógombok funkciója mérés közben 

 

 

 
(1) MENU gomb: Menübe lépés 
Megnyomásakor a készülék a 7.1. Jelszó beírás 
fejezetben leírtak szerint jelszót kér és hibátlan jelszó 
megadás után a menübe lép. Eközben a digitális 
kimenetek állapota nem változik meg. Amennyiben négy 
percig nem történik billentyű lenyomás a készülék újraindul.
 
(2) ▲ gomb: Program (Firmware) verziószám kiírás. 
A verziószámot csak a gomb lenyomva tartása közben 
jeleníti meg.  
 
(3) ENTER gomb: Másodperc kijelzés. 
A másodperceket csak a gomb lenyomva tartása közben 
jeleníti meg. 
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7. Beállítás 

 7.1. Jelszó beírás 

A jelszó jelentősége A menübe csak a jelszó beírása után léphet be. A jelszó 
négy számjegyből áll. Ez biztosítja, hogy illetéktelen 
személyek ne tudják megváltoztatni a beállításokat. 
 

Jogosultsági szintek • Kezelői szint: csak a legszükségesebb paraméterek 
módosítására ad lehetőséget. A többi menüpont meg sem 
jelenik a kezelő számára. 
Gyári beállítás szerint a kezelői jelszó: 0000. 

• Mérnöki szint: az összes paraméter módosítására 
feljogosítja a belépőt. 
Gyári beállítás szerint a mérnöki jelszó: 1000. 
 

Jelszó beírás 
1. Nyomja meg a MENU gombot. Villogó  felirat jelzi, 
hogy a készülék jelszót kér. 

2. Megjelenik négy nulla: . A bal szélső villog. 

• A ▲ gombbal növelheti a villogó számjegy értékét: 

,,,,,,,,,, stb. 

• A ► gombbal léphet a következő számjegyre. 
3. A ▲ és ► gombok használatával írja be a kezelői vagy a 
mérnöki jelszót. 
4. Nyomja meg a MENU gombot. Hibátlan jelszó beírás 

esetén a  (belépés kezelőként) vagy a 
(belépés mérnökként) szöveg íródik ki 2,5 másodperc ideig, 

majd a kijelzőn az első menüpont látható: . 

5. Hibás jelszó beírása esetén a  (BAD Code = 
hibás jelszó) üzenetet íródik ki 2,5 másodperc ideig, majd a 
készülék kilép a menüből és folytatja az idő kijelzését. 
Kezdje újra a jelszó megadást az 1. ponttól. 
 

Automatikus kilépés 
a jelszó bekérésből 

Ha nem történik gomb lenyomás, akkor az utolsó 

lenyomástól számított 4 perc múlva a készülék  
(Time out = lejárt az idő) üzenetet ír ki és ÚJRAINDUL. 
Ezáltal visszakerül idő kijelzés üzemmódba. Ennek 
biztonsági oka van: illetéktelen személyek 4 perc után nem 
képesek elállítani a magára hagyott készüléket. 
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 7.2. A menü 

 A menü felépítése 

01: Másodperc nullázás 
28. oldal 
 

02: Idő beállítás 
29. oldal 
 

03: Kezelői jelszó 
30. oldal 
 

04: Szinkronizálás módja 
32. oldal 
 

05: Szinkronizálási idő 
33. oldal 
 

06: Szinkron jel kapuidő 
34. oldal 
 

07: 1. digitális kimenet 
35. oldal 
 

08: 2. digitális kimenet 
36. oldal 
 

09: Mérnöki jelszó 
37. oldal 
 

10: Tesztek 
39. oldal 

 

  
Megjegyzés: 
A szürkével jelölt menüpontok csak mérnöki szintű belépés 
után jelennek meg. 
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 7.3. Másodperc nullázás (01. menüpont) 

Rendeltetés A másodperc nullázása. Segítségével az óra másodperc 
pontossággal beállítható. Az óra- és a perc érték nem 
változik. Ha a másodperc a nullázás pillanatában nagyobb, 
mint 29, akkor a perc érték nő egyel. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe kezelői vagy mérnöki jelszóval. 
A jelszó beírás módját a 7.1. Jelszó beírás fejezetben 

találja meg. A kijelzőn ezt látja:  
2. Az ENTER gombbal lépjen be a menüpontba. 

3. A kijelzőn a  szöveg olvasható 3 másodpercig, 
jelezve, hogy a másodperc nullázó menüpontba lépünk be, 
majd a perc.másodperc látható. A perc és másodperc érték 
közötti pont a másodpercek ütemében villog. 
4. A ▲ gombbal nullázhatja a másodpercet. Ilyenkor a perc 
automatikusan kerekítésre kerül. Tehát 0-29 másodpercig, 
a másodperc nullázódik, a perc nem változik. 30-59 
másodpercig, a másodperc nullázódik, a perc növekszik 
egyel és az óra értékre való átvitel is kezelődik. 
5. Ha végzett a nullázással vagy mégsem kívánja nullázni a 
másodpercet, akkor a menü gomb megnyomásával lépjen 
ki a menüpontból. 
 

Kilépés a menüpontból 1. Miután elvégezte a beállítást, nyomja meg a MENU 

gombot. Ezzel kilép a menüpontból és ezt látja:  
(2. Ha módosítani akarja a most elvégzett beállítást vagy 
csak megnézné, mit írt be, folytassa a Műveleti sorrend 2. 
pontjától.) 
(3. Ha nem akar kilépni a menüből, mert további 
beállításokat kíván elvégezni, a ▲ gombbal választhat a 
menüpontok közül.) 
 

Kilépés a menüből 
Nyomja meg a MENU gombot. A  (Save = elmentés, 

eltárolás) majd az  (Exit = kilépés) felirat olvasható. 
Ezzel a beállítások eltárolása kész. A készülék kilépett a 
menüből. 
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 7.4. Idő beállítás (02. menüpont) 

Rendeltetés Az óra, perc beállítása. A másodpercek nem változnak meg
(nem nullázódnak). 
 

Üzemmód beállítás 
Műveleti sorrend 

1. Lépjen be a menübe kezelői vagy mérnöki jelszóval. 
A jelszó beírás módját a 7.1. Jelszó beírás fejezetben 

találja meg. A kijelzőn ezt látja:  
2. A ▲ gombbal lépkedjen mindaddig, amíg ezt a 

menüpontot nem látja:  
3. Az ENTER gombbal lépjen be a menüpontba. 

4. A kijelzőn az  szöveg látható. Az első nulla villog.
5. A ▲ gombbal növelhető az adott digit (9 után a 0 jön), az 
ENTER gombbal választható ki a módosítani kívánt digit (az 
utolsó digit után az első jön). 
 

Kilépés a menüpontból 1. Miután elvégezte a beállítást, nyomja meg a MENU 

gombot. Ezzel kilép a menüpontból és ezt látja: . 
(2. Ha módosítani akarja a most elvégzett beállítást vagy 
csak megnézné, mit írt be, folytassa a Műveleti sorrend 3. 
pontjától.) 
(3. Ha nem akar kilépni a menüből, mert további 
beállításokat kíván elvégezni, a ▲ gombbal választhat a 
menüpontok közül.) 
 

Kilépés a menüből 
Nyomja meg a MENU gombot. A  (Save = elmentés, 

eltárolás) majd az  (Exit = kilépés) felirat olvasható. 
Ezzel a beállítások eltárolása kész. A készülék kilépett a 
menüből és újra az időt jelzi ki. 
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 7.5. Kezelői jelszó megváltoztatása (03. menüpont) 

Rendeltetés A gyárilag megadott kezelői jelszó helyett új jelszó adható. 
A jelszó a 0000–9999 tartományon belül tetszőleges lehet. 
[Gyári beállítás: 0000]  
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe kezelői vagy mérnöki jelszóval. 
A jelszó beírás módját a 7.1. Jelszó beírás fejezetben 

találja meg. A kijelzőn ezt látja:  
2. A ▲ gombbal lépkedjen mindaddig, amíg ezt a 

menüpontot nem látja:  
3. Az ENTER gombbal lépjen be a menüpontba. 

4. A kijelzőn a jelenlegi kezelői jelszó látható: . 
A bal szélső számjegy villog. 

• A ▲ gombbal növelheti a villogó számjegy értékét: 

,,,,,,,,,, stb. 

• A ► gombbal léphet a következő számjegyre. 
5. A ▲ és ► gombok használatával írja be az új kezelői 
jelszót. 
6. Nyomja meg a MENU gombot. 
7. Az új jelszót kétszer kell beírni. Így kivédhető a gépelési 

hibából adódó, téves jelszóbeírás. Ezt jelzi az  
(újragépelés) üzenet. 
8. A ▲ és ► gombok használatával írja be még egyszer az 
új kezelői jelszót. 
9. Nyomja meg a MENU gombot. 
10. Ha az elsőként beírt jelszó nem egyezik meg a 

másikként beírttal, villogó  szöveg figyelmeztet a 
hibára és a készülék kilép a menüpontból. A kijelzőn a 

 szöveg látható. (A kezelői jelszó értelemszerűen 
nem változott meg, maradt a régi.) Kezdje újra a műveletet 
a 3. ponttól. 
11. Ha az elsőként és másodikként beírt jelszó megegyezett 
egymással, a készülék kilép a menüpontból. A kijelzőn a 

 szöveg látható. 
 
Figyelem! Jól jegyezze meg a megadott kezelői jelszót. 
Az elfelejtett jelszó helyett másik megadása csak mérnöki 
belépés után lehetséges. 
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Visszatérés a kezelői 
jelszó megváltoztatása 
menüpontba 

1. Mivel már kilépett a kezelői jelszó megváltoztatása 

menüpontból, ezt látja: . 
(2. Ha módosítani akarja a most elvégzett beállítást vagy 
csak megnézné, mit írt be, folytassa a Műveleti sorrend 3. 
pontjától.) 
(3. Ha nem akar kilépni a menüből, mert további 
beállításokat kíván elvégezni, a ▲ gombbal választhat a 
menüpontok közül.) 
 

Kilépés a menüből 
Nyomja meg a MENU gombot. A  (Save = elmentés, 

eltárolás) majd az  (Exit = kilépés) felirat olvasható. 
Ezzel a beállítások eltárolása kész. A készülék kilépett a 
menüből és újra az időt jelzi ki. 
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 7.6. Szinkronizálás módjának beállítása (04. menüpont) 

Rendeltetés A külső szinkronizálás módjának beállítása. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe mérnöki jelszóval. 
A jelszó beírás módját a 7.1. Jelszó beírás fejezetben 

találja meg. A kijelzőn ezt látja:  
2. A ▲ gombbal lépkedjen mindaddig, amíg ezt a 

menüpontot nem látja:  
3. Az ENTER gombbal lépjen be a menüpontba. 
4. A kijelzőn az aktuálisan kiválasztott szinkronizálási mód 
olvasható. A szöveg villog. 
5. A ▲ gombbal választható ki a kívánt mód. 

• = nincs külső szinkronizálás [Gyári beállítás] 

• = másodperc nullázás.
• = az  menüpontban beállított időre való 
szinkronizálás.
 

Kilépés a menüpontból 1. Miután elvégezte a beállítást, nyomja meg a MENU 

gombot. Ezzel kilép a menüpontból és ezt látja:  
(2. Ha módosítani akarja a most elvégzett beállítást vagy 
csak megnézné, mit írt be, folytassa a Műveleti sorrend 3. 
pontjától.) 
(3. Ha nem akar kilépni a menüből, mert további 
beállításokat kíván elvégezni, a ▲ gombbal választhat a 
menüpontok közül.) 
 

Kilépés a menüből 
Nyomja meg a MENU gombot. A  (Save = elmentés, 

eltárolás) majd az  (Exit = kilépés) felirat olvasható. 
Ezzel a beállítások eltárolása kész. A készülék kilépett a 
menüből és újra az időt jelzi ki. 
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 7.7. Szinkronizálási idő beállítása (05. menüpont) 

Rendeltetés Szinkronizálási idő beállítása. Külső szinkronjel hatására 

erre az időre áll be az óra, ha a  menüpontban a 

 van kiválasztva. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe mérnöki jelszóval. 
A jelszó beírás módját a 7.1. Jelszó beírás fejezetben 

találja meg. A kijelzőn ezt látja:  
2. A ▲ gombbal lépkedjen mindaddig, amíg ezt a 

menüpontot nem látja:  
3. Az ENTER gombbal lépjen be a menüpontba. 

4. A kijelzőn az  szöveg látható. Az első nulla villog.
5. A ▲ gombbal növelhető az adott digit (9 után a 0 jön), az 
ENTER gombbal választható ki a módosítani kívánt digit (az 
utolsó digit után az első jön). 
 

Kilépés a menüpontból 1. Miután elvégezte a beállítást, nyomja meg a MENU 

gombot. Ezzel kilép a menüpontból és ezt látja:  
(2. Ha módosítani akarja a most elvégzett beállítást vagy 
csak megnézné, mit írt be, folytassa a Műveleti sorrend 3. 
pontjától.) 
(3. Ha nem akar kilépni a menüből, mert további 
beállításokat kíván elvégezni, a ▲ gombbal választhat a 
menüpontok közül.) 
 

Kilépés a menüből 
Nyomja meg a MENU gombot. A  (Save = elmentés, 

eltárolás) majd az  (Exit = kilépés) felirat olvasható. 
Ezzel a beállítások eltárolása kész. A készülék kilépett a 
menüből és újra az időt jelzi ki. 
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 7.8. Szinkron jel kapuidő beállítása (06. menüpont) 

Rendeltetés Szinkron jel kapuidő beállítása. Ez az idő azt adja meg, 
hogy a szinkronizáló bemeneti kontaktusnak minimum hány 
másodpercig kell zártnak lennie, hogy a készülék elfogadja 
azt szinkronizáló jelnek. 
Abban a pillanatban, amikor a bemeneti kontaktus újra 
megszakad, az óra a szinkronizált értékre áll és onnantól 
méri az időt. A bemeneti kontaktus zárt állapota alatt a 

kijelzőn a  szöveg olvasható. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe mérnöki jelszóval. 
A jelszó beírás módját a 7.1. Jelszó beírás fejezetben 

találja meg. A kijelzőn ezt látja:  
2. A ▲ gombbal lépkedjen mindaddig, amíg ezt a 

menüpontot nem látja:  
3. Az ENTER gombbal lépjen be a menüpontba. 

4. A kijelzőn a  szöveg olvasható. Az első digit villog.
5. A ▲ gombbal a kapuidő állítható be 1 és 8 másodperc 
között: 
 

Kilépés a menüpontból 1. Miután elvégezte a beállítást, nyomja meg a MENU 

gombot. Ezzel kilép a menüpontból és ezt látja:  
(2. Ha módosítani akarja a most elvégzett beállítást vagy 
csak megnézné, mit írt be, folytassa a Műveleti sorrend 3. 
pontjától.) 
(3. Ha nem akar kilépni a menüből, mert további 
beállításokat kíván elvégezni, a ▲ gombbal választhat a 
menüpontok közül.) 
 

Kilépés a menüből 
Nyomja meg a MENU gombot. A  (Save = elmentés, 

eltárolás) majd az  (Exit = kilépés) felirat olvasható. 
Ezzel a beállítások eltárolása kész. A készülék kilépett a 
menüből és újra az időt jelzi ki. 
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 7.09. 1. digitális kimenet beállítása (07. menüpont) 

Rendeltetés Az Out 1 digitális kimenet üzemmódjának beállítása. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe mérnöki jelszóval. 
A jelszó beírás módját a 7.1. Jelszó beírás fejezetben 

találja meg. A kijelzőn ezt látja:  
2. A ▲ gombbal lépkedjen mindaddig, amíg ezt a 

menüpontot nem látja:  
3. Az ENTER gombbal lépjen be a menüpontba. 

4. A kijelzőn a  szöveg olvasható. A szöveg villog. Az 
ENTER gombbal lépjen tovább. 
5. A kijelzőn az aktuálisan kiválasztott üzemmód olvasható. 
A szöveg villog. 
5. A ▲ gombbal választható ki a kívánt mód. 

• = kimenet mindig kikapcsolva [Gyári beállítás] 

• = szinkronizálás továbbadása. További 
készülékek szinkronizálására használható. A szinkronizáló 
bemenet állapotát másolja a készülék a kimenetre. Zárt 
kontaktus esetén a kimenet kikapcsolva, nyitott kontaktus 
esetén bekapcsolva. 

• = táp hiba jelzés. Akkor van bekapcsolva, ha 
nincs meg a kívánt hurokáram érték.
• = kimenet mindig bekapcsolva.
 

Kilépés a menüpontból 1. Miután elvégezte a beállítást, nyomja meg a MENU 

gombot. Ezzel kilép a menüpontból és ezt látja:  
(2. Ha módosítani akarja a most elvégzett beállítást vagy 
csak megnézné, mit írt be, folytassa a Műveleti sorrend 3. 
pontjától.) 
(3. Ha nem akar kilépni a menüből, mert további 
beállításokat kíván elvégezni, a ▲ gombbal választhat a 
menüpontok közül.) 
 

Kilépés a menüből 
Nyomja meg a MENU gombot. A  (Save = elmentés, 

eltárolás) majd az  (Exit = kilépés) felirat olvasható. 
Ezzel a beállítások eltárolása kész. A készülék kilépett a 
menüből és újra az időt jelzi ki. 
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 7.10. 2. digitális kimenet beállítása (08. menüpont) 

Rendeltetés Az Out 2 digitális kimenet üzemmódjának beállítása. 
 

Műveleti sorrend Mindenben megegyezik az előző menüpontban leírtakkal, 
csak nem az Out 1-re, hanem az Out 2-re vonatkozva.
 

Kilépés a menüpontból 1. Miután elvégezte a beállítást, nyomja meg a MENU 

gombot. Ezzel kilép a menüpontból és ezt látja:  
(2. Ha módosítani akarja a most elvégzett beállítást vagy 
csak megnézné, mit írt be, folytassa a Műveleti sorrend 3. 
pontjától.) 
(3. Ha nem akar kilépni a menüből, mert további 
beállításokat kíván elvégezni, a ▲ gombbal választhat a 
menüpontok közül.) 
 

Kilépés a menüből 
Nyomja meg a MENU gombot. A  (Save = elmentés, 

eltárolás) majd az  (Exit = kilépés) felirat olvasható. 
Ezzel a beállítások eltárolása kész. A készülék kilépett a 
menüből és újra az időt jelzi ki. 
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 7.11. Mérnöki jelszó megváltoztatása (09. menüpont) 

Rendeltetés A gyárilag megadott mérnöki jelszó helyett új jelszó adható. 
A jelszó a 0000–9999 tartományon belül tetszőleges lehet. 
[Gyári beállítás: 1000]  
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe mérnöki jelszóval. 
A jelszó beírás módját a 7.1. Jelszó beírás fejezetben 

találja meg. A kijelzőn ezt látja:  
2. A ▲ gombbal lépkedjen mindaddig, amíg ezt a 

menüpontot nem látja:  
3. Az ENTER gombbal lépjen be a menüpontba. 

4. A kijelzőn a jelenlegi mérnöki jelszó látható: . 
A bal szélső számjegy villog. 

• A ▲ gombbal növelheti a villogó számjegy értékét: 

,,,,,,,,,, stb. 

• A ► gombbal léphet a következő számjegyre. 
3. A ▲ és ► gombok használatával írja be az új mérnöki 
jelszót. 
4. Nyomja meg a MENU gombot. 
5. Az új jelszót kétszer kell beírni. Így kivédhető a gépelési 

hibából adódó, téves jelszóbeírás. Ezt jelzi az  
(újragépelés) üzenet. 
6. A ▲ és ► gombok használatával írja be még egyszer az 
új mérnöki jelszót. 
7. Nyomja meg a MENU gombot. 
8. Ha az elsőként beírt jelszó nem egyezik meg a másikként 

beírttal, villogó  szöveg figyelmeztet a hibára és a 

készülék kilép a menüpontból. A kijelzőn a  szöveg 
látható. (A mérnöki jelszó értelemszerűen nem változott 
meg, maradt a régi.) Kezdje újra a műveletet a 3. ponttól. 
9. Ha az elsőként és másodikként beírt jelszó megegyezett 
egymással, a készülék kilép a menüpontból. A kijelzőn a 

 szöveg látható. 
 
Figyelem! Jól jegyezze meg a megadott mérnöki jelszót. 
Az elfelejtett jelszó helyett másik megadása csak 
szervizben lehetséges. 
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Kilépés a menüpontból 1. Mivel már kilépett a mérnöki jelszó megváltoztatása 

menüpontból, ezt látja:  
(2. Ha módosítani akarja a most elvégzett beállítást vagy 
csak megnézné, mit írt be, folytassa a Műveleti sorrend 3. 
pontjától.) 
(3. Ha nem akar kilépni a menüből, mert további 
beállításokat kíván elvégezni, a ▲ gombbal választhat a 
menüpontok közül.) 
 

Kilépés a menüből 
Nyomja meg a MENU gombot. A  (Save = elmentés, 

eltárolás) majd az  (Exit = kilépés) felirat olvasható. 
Ezzel a beállítások eltárolása kész. A készülék kilépett a 
menüből és újra az időt jelzi ki. 
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 7.12. Tesztek (10. menüpont) 

Rendeltetés A kijelző, a határérték kimenetek, a szinkronizálás és a 
hőfok ellenőrzése.  
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe kezelői vagy mérnöki jelszóval. 
A jelszó beírás módját a 7.1. Jelszó beírás fejezetben 

találja meg. A kijelzőn ezt látja:  
2. A ▲ gombbal lépkedjen mindaddig, amíg ezt a 

menüpontot nem látja:  
3. Az ENTER gombbal lépjen be a menüpontba. 

4. A kijelzőn a  szöveg látható. (Jelentése: Kijelző 

teszt.) Az  szöveg villog. 
5. Ha a kijelzőt akarja tesztelni, nyomja meg az ENTER 
gombot. Ekkor a kijelzőn az összes szegmens 
bekapcsolódik. A ▲ gombot nyomkodva többféle tesztminta 
közül választhat, amiből megállapítható, jó-e a kijelző. A 
kijelző tesztből a MENU gomb lenyomásával léphet ki. 

Ekkor újra a villogó  szöveg látható. 
6. Ha a határérték kimeneteket akarja tesztelni, a ▲ 

gombbal váltson át a  szövegre. (Jelentése: Kimenet 
teszt.) 
7. Nyomja meg az ENTER gombot. 

8. A kijelzőn ezt látja: . A  villog. 
9. A ▲ gombbal tudja bekapcsolni a kimeneteket. 

• = mindkettő kikapcsolva. 

• = 1. bekapcsolva, 2. kikapcsolva. 

• = 1. kikapcsolva, 2. bekapcsolva. 

• = mindkettő bekapcsolva. 
Megjegyzés: az így beállított állapot addig marad meg, 
amíg ki nem lép a menüből. 
10. A kijelző tesztből a MENU gomb lenyomásával léphet ki. 

Ekkor újra a villogó  szöveg látható. 
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 11. Ha a szinkronizálást akarja tesztelni, a ▲ gombbal 

váltson át a  szövegre. (Jelentése: Szinkron teszt.) 
12. Nyomja meg az ENTER gombot. 
13. A kijelzőn ezt látja:  

• ha a szinkron bemenet nyitott. 

• ha a szinkron bemenet zárt. 
14. A szinkron tesztből a MENU gomb lenyomásával léphet 

ki. Ekkor újra a villogó  szöveg látható. 
15. Ha a készülék által mért belső hőmérsékletet akarja 

leolvasni, a ▲ gombbal váltson át a  szövegre. 
(Jelentése: hőmérséklet teszt.) 
16. Nyomja meg az ENTER gombot. 
17. A kijelzőn a mért hőmérséklet jelenik meg °C-ban. 
18. A hőmérséklet mérésből a MENU gomb lenyomásával 

léphet ki. Ekkor újra a villogó  szöveg látható. 
 

Kilépés a menüpontból 1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezzel kilép a tesztek 

menüpontból és ezt látja:  
(2. Ha vissza akar térni a tesztekhez, folytassa a Műveleti 
sorrend 3. pontjától.) 
(3. Ha nem akar kilépni a menüből, mert további 
beállításokat kíván elvégezni, a ▲ gombbal választhat a 
menüpontok közül.) 
 

Kilépés a menüből 
Nyomja meg a MENU gombot. A  (Save = elmentés, 

eltárolás) majd az  (Exit = kilépés) felirat olvasható. 
Ezzel a beállítások eltárolása kész. A készülék kilépett a 
menüből és újra az időt jelzi ki. 
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8. Hibakeresés, hibajavítás 

 8.1. Hibakeresés 

 A készülék kifinomult öntesztelő funkcióval rendelkezik. 
Képes érzékelni és kijelezni a hibák nagy részét. 
 
A függelék 10.3. és 10.4. fejezeténél megtalálható az 
összes hibaüzenet részletes leírása. 
 
Teljes működésképtelenséget okozó hiba esetén a kijelzőn 
nem jelenik meg semmi. 
 

 8.2. Hibajavítás 

 
 
 
 
 

 

A 2.1. pontban leírtak szerint: Biztonsági és garanciális 
okokból, a készülék belső részeit érintő beavatkozást 
csak a DATCON szakemberei végezhetnek. 
 
Javasolt, hogy hiba esetén jegyezzék fel a készülék által 
kiírt hibaüzenetet és a tapasztalt hibajelenséget. 
Amikor javításra viszik, közöljék a hibajelenséget a Datcon 
szakembereivel. Ezzel megkönnyítik a hiba behatárolását 
és a javítás gyorsabban elvégezhető. 
 

 9. Leszerelés 

 9.1. Leszerelési eljárás 

 

 

A 4. Felszerelés fejezetben leírtakat kell fordított 
sorrendben elvégezni. Leszereléskor ugyanúgy kötelező 
betartani minden biztonsági előírást, mint felszerelésnél. 
A leszerelést csak szakképzett és felhatalmazott szakember 
végezheti! 
 

 9.2. Ártalmatlanítás 

 A hatályos törvények értelmében, a gyártó vállalja a 
megsemmisítésre jelölt készülékek ártalmatlanítását, 
amennyiben Önök szennyeződésmentes állapotban 
beszállítják a telephelyére. 
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10. Függelék 

10.1. Műszaki adatok 

 
Robbanásbiztonsági adatok 
Tanúsítvány: BKI18ATEX0007 X, BKI18ATEX0007 X/1 
Védelmi jel:       II 2 G Ex ia IIC T5 Ga (-20 ≤  Ta ≤ 50 ºC) 
 
Gyújtószikramentességre vonatkozó biztonsági adatok 

Ui Ii Pi Ci Li  Uo Io Po Szinkronizáló bemenet 
30 V 200 mA  0,75 W 0 0 5,88 V 594 µA 873 µW

Ui Ii Pi Ci Li  Uo Io Po Digitális kimenetek 
10 V 16 mA 40 mW 0 0 5,88 V 117 µA 172 µW

 
Tápellátás 
Tápfeszültség: DT4V5BAT tápegység modulról 
Fordított polaritás elleni védelem: van 
Idő adatok és beállítások 
megőrzése a tápegység modul 
eltávolítása után: 

minimum 15 percig 

 
Bemeneti jellemzők 
Bemeneti jel: kontaktus (Zóna 1-ból is jöhet) 
Funkció: szinkronizáló jel 
Bemenet állapotai: normál működés: nyitott kontaktus (> 200 kΩ) 

szinkronizálás: zárt kontaktus (< 1 kΩ) 
 
Digitális kimenetek 
Kimenet típusa: passzív kapcsolótranzisztor 
Kikapcsolt állapot árama: I < 0,1mA (9 V-nál) 
Bekapcsolt állapot feszültsége: U < 1 V (10 mA-nél) 
Terhelhetőség: max. 16 mA (Ex biztonsági adat) 
Feszültség: max. 10 V (Ex biztonsági adat) 
 
Kijelzés jellemzői 
Kijelző: LCD, 4 digit, 7 szegmens 

Tizedespontok és kettőspont 
Karaktermagasság: 25,4 mm 
Kijelzési tartomány: 00:00 – 23:59 
Hiba: ±1 perc / év @ 0°C < Ta < +40 °C (tipikus) 
Kijelző frissítési idő: minden másodpercben 
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Szinkronizálás 
Szinkronizálás: 1. A normál esetben nyitott kontaktus zárása a 

digitális bemeneten. 
2. A zárt állapot tartása, legalább a 05. menüpontban 
megadott „szinkronizálási idő” ideig. 
3. A kontaktus nyitása. 
A szinkronizálás a kontaktus nyitás pillanatában 
(lefutó élre) következik be. 

 
Környezeti feltételek 
Működési hőmérséklet tart.: -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C 
Tárolási hőmérséklet tart.: -25 °C ≤ Ta ≤ +70 °C 
Klíma osztály: EN 60654-1, class B2 
Telepítés helye: 1, 2-es zóna, biztonságos tér 
 
Elektromágneses kompatibilitás (EMC) 
MSZ EN IEC 61326-1:2021 szerint 
Zavartűrés: -A- kritérium 
Zavarkibocsátás: -A- osztály 
 
Általános adatok 
Készülékház: fröccsöntött polikarbonát doboz, fali- vagy 

táblaműszerként szerelhető 
Méret: lásd: 4.2. ábra 
Tömeg: 0,5 kg 
Tokozás védettsége: IP 65 
Felszerelési helyzet: Választható, lásd: 4.2 ábra 
Kábel bevezetés: IP 65 tömszelence 
Csatlakozó vezeték: 0,25–1,5  mm2 keresztmetszetű 
Elektromos csatlakozás: csavarkötés nélküli, rugós, önzáró sorkapcsok 
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 10.2. Alkalmazási példa 
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 10.3. Hibaüzenetek 

 A készülék kifinomult öntesztelő funkcióval rendelkezik, a 
hibák nagy részét képes érzékelni és kijelezni. Ez segít a 
hibák felismerésében és elhárításában. 
Az angol nyelvű üzenetek rövidítése olvasható a kijelzőn. 
 

 Az idő még nem volt beállítva 
Az első bekapcsolás óta nem volt még beállítva a pontos 
idő. Vagy a készülék nem kapott tápfeszültséget több mint 
15 percen keresztül, és leállt az óra. 
Elhárítás: a menübe belépve állítsuk be a pontos időt a 

 menüpont segítségével. A másodpercet 
mindenképp nulláznunk kell, különben a hibajelzés nem 
szűnik meg. 

Ha a  menüpontban a szinkronizálás módjának 

 van kiválasztva (adott időpontra szinkronizálás), 
akkor a külső szinkronizáló jel is megszüntetheti a 
hibajelzést. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 



A kettőspont nem villog vagy a kijelzett időérték 
villogva jelenik meg 
A készülék tápfeszültsége alacsony (kezd merülni a 
DT4V5BAT tápegységben található telep). A készülék 
ilyenkor még hosszú ideig (hónapokig) üzemképes, 
pontosan méri az időt, csak a kijelzés kontrasztossága 
csökkenhet. Eltávolított DT4V5BAT tápegység esetén a 
készülék még legalább 15 percen át üzemképes. 
Elhárítás: Ellenőrizze a DT4V5BAT tápegység 
bekötöttségét. Ha az rendben van, akkor cserélje a 
tápegységet új DT4V5BAT-ra. Csakis a BKI engedéllyel 
rendelkező, DT4V5BAT tápegységet használhatja 
tápellátásra, minden más megoldás robbanásveszélyes és 
szigorúan tilos! 
 

 Hibás jelszó (Bad. Code) 
Hibás jelszó került beírásra a menübe való belépéskor, 
vagy a jelszó módosításkor. 
Elhárítás: adja meg a megfelelő jelszót. 
Ha elfelejtette a felhasználói jelszót, akkor mérnöki jelszóval 

belépve megnézheti a felhasználói jelszót a  
menüpontban. 
Ha elfelejtette a mérnöki jelszót, akkor hívja cégünket. 
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 10.4. Kritikus hibák üzenetei 

 Az ilyen hibákat általában szerkezeti sérülés vagy 
károsodás okozza. A javítást a Datcon szakszervize végzi. 
Hiba esetén célszerű feljegyezni a készülék által kiírt 
hibaüzenetet és a tapasztalt hibajelenséget, majd erről 
tájékoztatni a Datcon szakembereit. 
Az üzenetek angol nyelvűek, ezek rövidítése olvasható a 
kijelzőn. 
 

 Gyári alapbeállítások (Service: Default Factory Settings) 
A beállítások megsérültek, ezért a gyári alapbeállításokkal 
indult újra a készülék. 
Elhárítás: lépjen a menübe, nézze át a paramétereket! A 
nem megfelelő értékűeket módosítsa a kívánt értékre, majd 
szabályosan lépjen ki a menüből. 
 

 Az utolsó mentés nem sikerült (Error: Last Save) 
Az utoljára módosított paraméterek eltárolása sikertelen 
volt. A módosítás előtti állapot maradt meg. 
Elhárítás: lépjen a menübe, nézze át a paramétereket! A 
nem megfelelő értékűeket módosítsa a kívánt értékre, majd 
szabályosan lépjen ki a menüből. 
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 10.5. Menüpontok leírása 

 Az alábbiakban a menüpontok rövid leírása olvasható. 
A menü kezelését a 7. Beállítás fejezetben találja meg. 
 

 Másodperc nullázás (Sec null) 
A másodpercet lehet nullázni, ezzel pontosítani az órát. 
Az óra és a perc érték nem változik. Ha a nullázás előtt a 
másodperc > 29 volt, a perc érték nő egyel. 

 Időbeállítás (Time) 
Az órát és a percet lehet beállítani úgy, hogy digitenként 
kiválasztható bármelyik számjegy, és a kiválasztott digit 
növelhető egyesével (9 után a 0 jön). 

 Kezelői jelszó megváltoztatása (User Code) 
Az új jelszót kétszer kell beírni a gépelési hibák 
megakadályozása érdekében. A második beírásra az 

 (Re-Type = újragépelés) üzenet figyelmezet a 
jelszó első beírása után. Ha a két jelszó nem egyezik meg, 

a  (Bad Code = hibás jelszó) üzenet íródik ki, majd a 
készülék kilép a menüpontból. 
 
Figyelem! Jól jegyezze meg a megadott kezelői jelszót, 
mert az elfelejtett helyett új megadása csak mérnöki 
belépés után lehetséges. [gyári alapbeállítás: 0000] 


Csak mérnöki 

jelszóval érhető el. 

Szinkronizálás módja (Synchron Mode) 
A külső jellel való szinkronizálás módja állítható be. 
Választható lehetőségek: 

 = nincs külső szinkronizálás. 

 = a külső szinkronizáló jel hatására a másodperc 
kerekítésre kerül a közelebb álló perchez (Például 12:59:20-
kor jövő szinkronjel hatására 12:59:00-tól számol tovább az 
óra; 12:59:30-kor jövő szinkronjel hatására 13:00:00-tól 
számol tovább az óra). 

 = a külső szinkronizáló jel hatására a  
menüpontban beállított időponttól számol tovább az óra 
(csak óra és perc adható meg, a másodperc automatikusan 
nullázódik a szinkronizáló jel hatására). 
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
Csak mérnöki 

jelszóval érhető el. 

Szinkronizálási idő beállítása (Synchron Time) 
A külső jellel való szinkronizáláshoz tartozó időpont (óra és 
perc érték) adható meg. A külső szinkronizáló jel hatására, 
az óra ettől az időtől számol tovább, a másodperc ilyenkor 
nullázódik. 
 


Csak mérnöki 

jelszóval érhető el.

Szinkronizálási kapu idő beállítása (Synchron Gate Time 
Set) 
A külső szinkronizáló jel azon ideje állítható be, ameddig a 
szinkronizáló kontaktust zárt állapotban kell tartani ahhoz, 
hogy azt a készülék szinkronizálásnak egye. 

Például, ha  van beállítva, akkor a szinkronizáló 
kontaktust legalább 2 másodpercig kell zárva tartani, majd 
újra nyitni, hogy a szinkronizálás megtörténjen. 
 


Csak mérnöki 

jelszóval érhető el.

1. digitális kimenet üzemmódja (Output 1) 
Az Out1 (1-es, 2-es csatlakozó) digitális kimenet 
üzemmódja állítható be. A digitális kimenet felhasználható 
további készülékek szinkronizálására, úgy hogy a kimenetet 
összekötjük egy vagy több DT9102 B vagy DT9102 B 
szinkronizáló bemenetével. Ha a készülékre szinkron jel 
érkezik, akkor ezt továbbadja ezen a kimeneten. 
 


Csak mérnöki 

jelszóval érhető el.

2. digitális kimenet üzemmódja (Output 2) 
Az Out2 (3-as, 4-es csatlakozó) digitális kimenet 
üzemmódja állítható be. A digitális kimenet felhasználható 
további készülékek szinkronizálására, úgy hogy a kimenetet 
összekötjük egy vagy több DT9102 B vagy DT9102 B 
szinkronizáló bemenetével. Ha a készülékre szinkron jel 
érkezik, akkor ezt továbbadja ezen a kimeneten. 
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
Csak mérnöki 

Jelszóval érhető el.

Mérnöki jelszó megváltoztatása (Supervisor Code) 
Az új jelszót kétszer kell beírni a gépelési hibák 
megakadályozása érdekében. A második beírásra az 

 (Re-Type = újragépelés) üzenet figyelmezet a 
jelszó első beírása után. Ha a két jelszó nem egyezik meg, 

a  (Bad Code = hibás jelszó) üzenet íródik ki, majd a 
készülék kilép a menüpontból. 
 
Figyelem! Jól jegyezze meg a megadott mérnöki jelszót, 
mert az elfelejtett helyett új megadása csak szervizben 
lehetséges. [gyári alapbeállítás: 1000] 
 

 Teszt programokat tartalmazó almenü (Test) 

•  Kijelző teszt (Test: LCD) 
Kijelző hibátlan működésének ellenőrzése. 

•  Kimenet teszt (Test: Output) 
A határérték kimenetek állapotának megjelenítése, 
megváltoztatása, azok üzemmódjától függetlenül. 

•  Szinkronizáló jel teszt (Test: Synchronization) 
Kijelzi, hogy a szinkronizáló bemenet nyitott vagy zárt 
állapotú. 

•  Hőmérsékletmérés (Test: Temperature) 
Az óra áramkör belső hőmérséklete olvasható ki. 
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 10.6. Üzenetek és hibaüzenetek beállítás közben 

 Az alábbi üzenetek a beállítás elvégzése közben 
jelenhetnek meg. 
 

 Menüből kilépés, visszatérés normál időkijelzés módba 
(Exit) 
 

 A módosított paraméterek eltárolása folyamatban van 
(Save) 
 

 A készülék belső műveleteket végez (Busy) 
 

 A kért feladat sikeresen befejeződött (Ready) 
 

 Mégsem kérem ezt a menüpontot (No) 
 

 Igen, indítható a menüpont (Yes) 
 

 Mégsem, kilépés a menüpontból változtatás nélkül 
(Cancel) 
 

 Hibás számértéket írt be a kezelő órabeállítás közben 
(Error) 
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 10.7. A pontos idő beállítása (gyakorló példa) 

Feladat Pontos idő beállítása 9:32 percre. 
Belépés a menübe 

1. Nyomja meg a MENU gombot. Villogó  felirat jelzi, 
hogy a készülék jelszót kér. 

2. Megjelenik négy nulla: . A bal szélső villog. 

• A ▲ gombbal növelheti a villogó számjegy értékét: 

,,,,,,,,,, stb. 

• A ► gombbal léphet a következő számjegyre. 
3. A ▲ és ► gombok használatával írja be a kezelői vagy a 
mérnöki jelszót. 
4. Nyomja meg a MENU gombot. Hibátlan jelszó beírás 

esetén a  (belépés kezelőként) vagy a 
(belépés mérnökként) szöveg íródik ki 2,5 másodperc ideig, 

majd a kijelzőn az első menüpont látható: . 

5. Hibás jelszó beírása esetén a  (BAD Code = 
hibás jelszó) üzenetet íródik ki 2,5 másodperc ideig, majd a 
készülék kilép a menüből és újra az időt jelzi ki. 
Kezdje újra a jelszó megadást az 1. ponttól. 
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Idő beállítása 

1. A kijelzőn a  szöveg olvasható. Nyomja meg az 
ENTER gombot. Ezzel belép a másodperc nullázása 
menüpontba. 

2. A kijelzőn a  felirat olvasható 2,5 másodpercig. 
3. A kijelzőn a perc.másodperc látható. 
4. A ▲ gombbal nullázható a másodperc. Várja meg, amíg 
egy pontos órán a másodperc nulla lesz. A kívánt 
pillanatban nyomja meg a ▲ gombot. Mint látja, a 
másodperc érték nullázódott. Ha a nullázás előtt a kijelzett 
másodperc érték > 29 volt, a perc érték is nőtt egyel. 
5. A MENU gombot megnyomva lépjen ki a másodperc 
nullázás menüpontból. 
6. A ▲ gombbal lépjen a  menüpontra. Nyomja meg az 
ENTER gombot. Ezzel belép az óra- perc megadó 
menüpontba. 
7. A ▲ gombbal növelhető az adott digit (9 után a 0 jön), az 
ENTER gombbal léphet a következő digitre (az utolsó digit 
után az első jön). Írja be a pontos időt (a példa szerint 
09:32-t). 
8. A MENU gombot megnyomva lépjen ki az óra- perc 
megadó menüpontból. 
 
 

Kilépés a menüből 
Nyomja meg a MENU gombot. A  (Save = elmentés, 

eltárolás) majd az  (Exit = kilépés) felirat olvasható. 
Ezzel a beállítások eltárolása kész. A készülék kilépett a 
menüből és mutatja a pontos időt. 
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 10.8. ATEX tanúsítvány 
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